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学 位 論 文 内 容 の 要 旨

博士の専攻分野の名称　　博士（工学）　　氏名　笹倉　康佑

学 位 論 文 題 名

機械学習を用いたサーバルームにおける施設管理手法に関する研究

(Study on operation and management considering temperature environment and energy in server

room)

　近年,データセンタは社会生活において重要なインフラの一つとなった。今後もデータセンタに

対する需要は高まっていくことが予測されており,継続的な運営がより一層求められている。また,

データセンタにおける消費電力は,非常に大きく今後も増加し続けることが予測されている。その

一方で,データセンタを構成する ICT装置の仮想化技術・高発熱密度化や空調方式の多様化等によ

り ICTとファシリティの関係性は密になり,ICTとファシリティを個別に管理する従来の管理方法

では非効率な運用・管理となってしまう問題が生じている。そこで,ICT とファシリティを統合管

理する手法に注目が集まっている。また,統合管理に期待される役割は,運用・管理の効率化だけで

なく,情報の活用によりデータセンタの継続的な運営を実現するための信頼性の向上・データセン

タの省エネルギー化にも期待されている。しかし,現状は情報の見える化が中心であり,信頼性や省

エネルギー性に寄与する分析や活用事例は少ない。

　本研究は,データセンタにおいて統合管理した情報を活用し,運用者や保守者が高品質なデータセ

ンタサービスを提供するためのサーバルームの管理手法及びシミュレーション手法,省エネルギー

施策が及ぼす効果の評価手法に関する知見を与えることを目指している。

　第 1章「序論」では、研究の背景と目的を述べ、関連する既往の研究について概説し、本研究の

位置付けを示した。

　第 2章「空調機運転時における室温予測手法の研究」では、ICT装置及び空調装置から取得可能

な情報を説明変数と定義し,各説明変数が変化した場合の温度環境へ及ぼす影響を考慮したサーバ

ルームの運用・管理手法の考察を行った。取得した情報と機械学習を組み合わせ,各説明変数を入

力値とし,1 時点先の各ラック吸気温度を出力するシミュレーションモデルを構築した。構築した

モデルに関する評価指標を定義し,機械学習の手法を複数比較検討しサーバルームにおける温度環

境を管理するモデルとして適正な手法について提案した。また,機械学習と熱収支式を組み合わせ

ることによる予測精度へ及ぼす影響について考察した。さらに,シミュレーションモデルの説明変

数・学習頻度・学習期間が予測精度へ及ぼす影響に関する考察を加えた。

　第 3 章「空調機停止時における室温予測手法の研究」では、サーバルームにおける空調機が停

止した場合の温度環境を考慮したデータセンタの運用・管理手法の考察を行った。各種情報から

シミュレーションに用いる説明変数及び学習データを定義し,機械学習を用いた空調機停止後にお

ける各ラック吸気温度の時系列変化を出力するシミュレーションモデルを構築した。また,シミュ

レーションモデルに関する説明変数,停止前の空調機運転台数,及び学習データに関する学習頻度や

量が予測精度へ及ぼす影響について考察した。これらの結果,空調機停止後におけるラック吸気温

度の時系列変化を事前に高い精度で予測可能なことを確認し,保守者が空調機の点検時や故障時に

おける空調機停止時における温度環境へ及ぼす影響を事前に検討可能なことを示した。



　第 4章「省エネ改善実行時におけるエネルギー基準算出手法の研究」では、省エネルギー施策を

実施する場合に必要な業務工程を定義し,省エネルギー施策を推進するためには施策の効果を定量

的かつ正確に評価することが重要,かつ課題であることを考察した。そこでエネルギー管理を実施

する運用者や保守者が省エネルギー施策の効果を定量的に把握するための基準値を算出するモデル

を構築した。サーバルームの特性を加味して,省エネルギー施策を実施していない場合の消費電力

推定値 (ベースライン)を算出する機械学習を用いたモデルを提案した。特に,本モデルでは省エネ

ルギー施策の実施者が算出された効果に対して納得感があることが重要と考え,モデルの説明力と

いう観点を加え機械学習の手法を複数選定し,本問題において重要となると考え定義した評価指標

により,各手法の比較検討を行った。また,一般的に用いられる過去の統計値を用いた基準値と提案

するモデルを用いた基準値を比較し,提案したモデルの方が過去の統計値を利用した場合に比べて

高精度に算出可能なことを確認した。さらに,省エネルギー施策を模擬した検証を行い,本モデルに

よる効果の見える化が可能なことを示した。

　第 5章「結論」では、本研究で得られた知見を総括し、今後の課題について考察した。

本研究はデータセンタの運用者及び保守者を対象とし、継続的な運営を支援することを目的とした,

高品質なデータセンタサービスの提供を支援する温度環境の運用・管理手法及びシミュレーション

手法、省エネルギー施策を継続的に実施するための効果の評価手法及びシミュレーション手法に関

する知見を得た。


